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Rec. evacuación

ESTRUCTURA
Pilares y jácenas: R90
Forjado: REI 90
Escalera: R60

CERRAMIENTOS
Nave - oficinas: EI90
Oficina - Oficina: EI60

FRANJA CORTAFUEGOS
Todas: EI60

Proyecto: Denominación: Expediente: NºPlano: Rev:

Cliente:Emplazamiento: Escala: Proyecto Fase Lote(DIN A1) 

www.nadico.net    nadico@nadico.net    Tlf (+34)93 562 39 89
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Como se indica

-PCI-01Proyecto Ejecutivo para la construcción de un edificio industrial aislado 21-6918
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Avda. del Ferrocarril 12,
P.I. Can Estapé, 08755.
Castellbisbal, Barcelona

Protección Contra Incendios

Proyecto
Ejecutivo21-6918 Carretera de Rubí S.L.

1 : 200
PCI- Planta baja

1 : 200
PCI - Planta primera

1 : 200
Sección longitudinal 01 PCI

Nº Descripción Fecha Autor
- Proyecto ejecutivo 25.10.2021 IBR

PCI - I - Salidas de emérgencia


